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研究成果の概要： 
中国大同炭を燃料とする空気燃焼弱電離プラズマのエンタルピー、導電率、電子移動度など
の熱力学的諸量の熱平衡計算を行い、１次元解析により高性能ＭＨＤ発電機の設計を行った。
ついで、ファラデー形ＭＨＤ発電機の安定性解析を行い、設計したＭＨＤ発電機は安定である
ことを確かめた。さらに、CO2 回収方式ＭＨＤ発電機内衝撃波と境界層の相互作用の解明に関
して、側壁電極を持つダイアゴナル形ＭＨＤ発電機内の圧縮波と境界層の相互作用を明らかに
した。 
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１． 研究開始当初の背景 
 化石燃料への過度の依存を軽減するため、
自然エネルギー（再生可能エネルギー）など
の分散電源の導入が必要であるが、太陽電池、
風力発電などの自然エネルギーは変動が激
しく、安定した電力供給を確保するためには、
バックアップする安定した高効率で環境に
適した大規模集中型電源が必要不可欠であ
る。一方、２１世紀中頃以降の我が国のエネ
ルギー事情を考えると東アジアの大規模エ
ネルギーシステムを考えなければならない
が、東アジアでは中国を中心として石炭に依
存せざるを得ない、石炭を用いる発電におい
て、酸素で燃焼すると、排気ガス CO2 濃度
が濃くなり、CO2 を効果的に回収できる。
CO2 を回収すると従来の発電方式では熱効
率は３０％程度になるが、我々は、CO2 液化
回収式ＭＨＤ発電方式を用いると酸素製造
電力、CO2 液化電力を差し引いても、４６％
（高位発熱量基準）以上の効率が可能であり、
また、CO2 を回収しないＭＨＤ発電方式では
６１％（高位発熱量基準）以上の高効率が可
能であることを熱サイクル解析により示し
た。 
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２．研究の目的 
第一の研究目的は、ＣＯ２回収方式高性能
ＭＨＤ発電機設計に必要な電磁界と流体と
の強い相互作用の解明である。 
最近の我々の電極近傍における３次元解
析結果は、大電流条件で運転すると陰極間短
絡現象が発生することを世界ではじめて明
らかにしたが、利用可能な計算機の演算速度
が遅く、陰極間短絡現象が発電機全体に与え
る影響については、十分には解明できていな
い。従って、ＣＯ２回収方式 MHD発電機内衝
撃波と境界層との相互作用を解明すること
が第二の研究目的である。 
 
３．研究の方法 
 高温・高圧・高速弱電離プラズマ内の電磁
界、流体場の２、３次元数値解析により、高
性能ＭＨＤ発電機設計に必要な電磁界と流
体との強い相互作用を解明する。 
４．研究成果 
（１）石炭燃焼生成弱電離プラズマの熱力学
的諸量の計算と大型ＭＨＤ発電機の
設計 
 ＣＯ２回収方式高性能ＭＨＤ発電機設計
に必要な電磁界と流体との強い相互作用の
解明のためには、動作弱電離プラズマのエン
タルピー、導電率、電子移動度などの熱力学
的諸量の正確な評価がまず重要であるので、
中国大同炭を燃料とする場合の熱力学的諸
量の熱平衡計算を行い、熱力学的諸量の正確
な評価を行った。 
 図１は中国大同炭燃焼ガスプラズマの電
気電導率の温度、圧力依存特性を図示してお
り、非常に強い温度依存性があり、非線形性
の非常に強いＭＨＤ相互作用を予想するこ
とができる。 
 
 
図１ 中国大同炭燃焼ガスプラズマの電気
導電率の温度、圧力依存特性 
 
 図２は準一次元近似を用いて予備的に設
計した大型ファラデー形発電機の形状を示
している。 
 
 
図２ 予備的設計したファラデー形ＭＨＤ
発電機の形状 
 
 発電機部分は１２ｍであり、発電部分の入
口断面は０．３６ｍｘ０．３６ｍ、出口断面
は１．３４ｍｘ１．３４ｍである。エンタル
ピー抽出率は２４％であり、この設計値が実
現されると、廃熱再生循環型ＭＨＤ単独発電
サイクルでは、酸素製造電力、ＣＯ２液化電
力を考慮しても５０％（高位発熱量基準）の
熱効率が得られる。 
 
（２）設計大型ＭＨＤ発電機安定性の検討 
 
 
図３ 設計ファラデー形ＭＨＤ発電機の 
入口擾乱（ガス温度）に対する応答 
 
 図３は図２に示した予備的に設計した大
型ファラデー形ＭＨＤ発電機の入口におい
てガス温度に周期的な擾乱（１％）を与えた
場合に対する発電機のエンタルピー袖手津
率の時間変化を示したものである。入口擾乱
周期が低いほど発電機に対する影響は大き
いが、１００Ｈｚの場合でもエンタルピー抽
出率の変化は１％以下であり、設計したファ
ラデー形ＭＨＤ発電機は安定であることが
わかる。 
 
（３）航空機搭載用ダイアゴナル形ＭＨＤ発
電機内の電磁界－流体３次元相互作
用の解明 
 
図４は航空機搭載を目的として米国で設
計、製作、実験された小型ダイアゴナル形Ｍ
ＨＤ発電機の動作特性を解明するため、報告
  
者らが行った電磁界－弱電離プラズマ流体
３次元解析によって得られた、ＭＨＤ発電機
内の２次元的圧力分布を示している。発電機
入口部分において流れがｙ方向上側チャネ
ル壁において圧縮され、その圧力波が下側壁、
上側壁において反射されながら下流に伝搬
する様子が再現されている。 
 
 
図４ 航空機搭載用ダイアゴナル形ＭＨＤ
発電機内圧力分布 
 
 図５はＭＨＤ発電機中央部における電気
伝導率の流れに沿う変化の様子を示してい
る。図４に示した圧縮波の伝搬に対応して導
電率が２０％程度も大きく変動している様
子が分かる。 
 
 
図５ ＭＨＤ発電機中央部における導電率
の流れ方向変化 
 
（４）ダイアゴナル形ＭＨＤ発電機電力取り
出し部改善の提案 
 
図６は航空機搭載用１０ＭＷ級ダイアゴ
ナルＭＨＤ発電機出口部電力取り出し電極
近傍の電流密度分布を示している。黒点は、
出口近傍のダイアゴナル電極フレームを設
計ダイアゴナル角のままにしておく従来の
設計方法による発電チャネルに対する３次
元解析結果であり、青点は今回提案した、出
口近傍ダイアゴナルフレームの設置角度を
徐々に流れに対して直角に変更するという
改良型チャネルに対する結果である。図から
分かるように、電流密度の最大値が２５％程
度に減尐しており、エネルギー密度は電流密
度の２乗に比例するため、電極面上の加熱は
１／１６程度に減尐するので、ＭＨＤ発電機
の耐久性の改善に大きく役立つことが予想
される。 
 
 
図６ 航空機搭載用ダイアゴナルＭＨＤ発
電機出口部電力取り出し電極近傍の
電流密度分布 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図７ 導体壁を持つダイアゴナル形ＭＨＤ
発電機内ｙ－ｚ平面内の電流分布 
 
図７は、ＭＨＤ相互作用が比較的弱いが導
体壁を持つダイアゴナル形ＭＨＤ発電機内
ｙ－ｚ平面内の電流分布を示している。なお、
磁場はｚ方向に印加されており、主な流れは
ｙ－ｚ平面に直交している。図から分かるよ
うに、電流はｙ方向の主電極からだけでなく、
側壁からも出入りしており、導体壁を持つダ
イアゴナル形ＭＨＤ発電機の場合には、ＭＨ
Ｄ相互作用が比較的小さい場合においても、
その形状の特徴から３次元解析が必要であ
ることが分かる。 
 
  
（５）大型パルスＭＨＤ発電機内弱電離プラ
ズマの電磁界－流体場強いＭＨＤ相
互作用の解明 
 
図７はロシアで設計、製作、実験され、電
気出力５００ＭＷ以上が記録された大型パ
ルスＭＨＤ発電機の電磁界－弱電離プラズ
マ流体３次元解析によってえられた、ＭＨＤ
発電機内の磁場に垂直方向の２次元的圧力
分布である。図から分かるように、入口部発
電電極から斜め衝撃波が誘起されている。 
 
図７ 大型ＭＨＤ発電機の磁場垂直方向２
次元圧力分布 
 
 
図８ 大型ＭＨＤ発電機の磁場平行方向２
次元圧力分布 
 
図８は上記大型ＭＨＤ発電機の磁場平行
方向２次元圧力分布を示しており、発電機入
口部分の加速ノズルと発電部分の接続部分
から強い斜め衝撃波が発生している。 
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